Abgasleitung =z S Schaltschrank
Edelstahl D 42 mm—" m 600 x 800 x 300
|
Kabellange BHKW-Schalfschrank, & m
@ Hinweise:
‘w
n S BHKW . . . o .
& | 2| KwE 100-3 SPN Die angegebenen Malle sind die minimal einzuhaltenden,
Lm frei zuganglichen Abstande. Auf3erdem wird eine lichte
e Hohe von min. 2 m uber dem Aufstellplatz, sowie ein
= ebener Unfergrund mit einer ausreichenden
750 Tragfahigkeit vorrausgesetzt. Schwimmender Estrich
Ist nicht geeignet.
Bei nicht eingehaltenen Mindestabstanden kann es bei
600 600 . . .
S Service- und Reperaturarbeiten zu erhohten Kosten
e durch erschwerte Arbeitsbedingungen fuhren!
freie Raumhohe min. 2m
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